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阳江市人民医院核医学科核素病房改建项目
需求
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[bookmark: _Toc163827302]一、设计项目概况
1. 建设项目名称：阳江市人民医院核医学科核素病房建设项目
2. 项目预算：350万元
3. 建设项目性质：改建
4. 建设规模：工作场一层内核素病房约180平米。
5. 工程内容：核素病房以及配套的辅助用房。
6. 项目建筑概况：
该项目属于改建工程，施工地点与施工范围均位于阳江市人民医院新住院大楼一层内，建筑结构已完成，环境及卫生评价已通过，科室在使用中，核算病房属于预留房间，核医学科及核素病房、辅助房间层高3800mm。







[bookmark: _Toc163827304]二、改建做法
1.项目方案设计
原方案及现状
[image: ]
调整后方案
[image: ]
方案调整内容：
因原平面流程方案在功能上缺少部分功能布局，根据使用需求增设污物清洗间，在原分装室2内增加废物间和储源室。在抢救室处增设配餐取餐间。将抢救室手动门更改为电动推拉门。方案变更后便于院方使用管理。

[image: ]衰变池
原建筑仅设置了一套衰变池系统，按照原规范规定要求满足使用。但新规范大大增大了放射性废液存放周期，已不能满足使用需求。所以需要增加一套衰变池系统，诊断检查区域和病房区域分开使用。

2、本项目改建内容：
防护工程
核医学科及核素病房以及配套的辅助用房
原有结构防护不能满足机房的防护要求，根据设计及评价文件，计划在墙体位置（地面）增加硫酸钡防护，顶棚安装铅板防护层，铅板采用纯度不小于99.998%的1#电解铅，密度必须达到11.34g/cm3以上，搭接牢固，实现房间射线防护功能。
防护门窗根据设计及评价要求安装使用。
装饰装修
内墙墙体不应使用易裂、易燃、易潮湿、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；墙体、台面、地面和物体均宜采用表面光洁、易清洗的材料。顶棚应便于清扫、防积尘，照明应采用吸顶灯具和灯光幕。所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。
不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料，所有材料（包括家具用材）必须符合国家环保相关标准。在核素病房区域内，入口和出口应设置门锁权限控制等安全措施，限制患者的随意行动，保证工作场所内的工作人员和大众免受不必要的照射。
墙体拟采用装饰材料：医疗洁净板；顶面装饰：石膏板及铝板；地面：水泥自流平及PVC塑胶卷材。
电气系统
1、火灾自动报警系统
根据平面图调整火灾自动报警系统的火灾探测器及相关设备布置，接入附近火灾自动报警系统的线路。
2、强电
1、根据设备要求及其专业图纸调整配电系统及线路敷设；
2、为了有效避免射线外泄，电气线路穿越非辐射区与辐射区时管线采用 “S”型、“Z”或“U”型，同时对管线穿墙间隙进行封堵；
3、防雷
在机房及控制室设置接地端子，接入原有防雷接地系统。
4、其他
消防配电线路采用矿物绝缘电线电缆；
非消防配电线路电缆采用低烟无卤阻燃电线电缆。

暖通空调系统
核医学科及核素病房以及配套的辅助用房拟采用VRV多联机空调加新风系统。本区域内的放射性废气在屋顶排放（通风橱独立设置）。
给排水
本区域内给排水根据设计及评价文件设置，放射性排水到衰变池存储，满足后方可排放。
[bookmark: OLE_LINK3]医疗气体
病房及抢救室设置必要的医疗气体，医疗设备带等。
三、配套防护产品
	序号
	名称
	要求
	数量
	备注

	1
	放射性药物防护通风柜
	
	1个
	 

	2
	活度计
	
	1个
	

	3
	放射性药物防护给药窗
	
	1个
	 

	4
	放射性药物防护废物桶
	
	3个
	 

	5
	放射性药物防护铅屏风
	
	
	根据需求设置

	6
	碘放射性溶液自动分装仪
	
	1台
	

	7
	数字式表面沾污仪
	
	1个
	

	8
	便携式数字化个人辐射剂量监测及报警装置
	
	1套
	

	9
	手污染检测仪
	
	1个
	

	10
	辐射场所检测仪
	
	1个
	

	11
	х-γ辐射剂量率传感器探头
	
	1个
	

	12
	铅衣、铅帽、铅围领、铅手套、铅眼睛五件为一套
	
	1套
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